1、DTU使用串口线接到PC
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2、设备在不上电的情况下先打开配置工具。
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右上角选择正确的串口号及使用默认115200波特率，点击打开串口（显示为“关闭串口”），左侧会出现串口已打开。上电后等待进入配置状态。
3、设置中心服务器公网IP（域名）和端口。中心服务器数目最多为5个，默认为1如果没有备用中心请将主备中心IP和端口设成一样。
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设置和下位机终端匹配的串口参数。

[image: image4.png]P Modemiz FIRESH
BORSEBH | PWoden LESH |z | s | Modsusi ¢ [

TiRfgs: PROT =
HESHER B HAUTO): |AUTO S
SRR AR 8 -

TR 1 -
iR AR Nt B
BRTMET: 115200 %

FRTAT A (0-655354) 0




5、专网卡参数设置。如果是普通SIM卡无需配置此项，如果是专网卡需要将运营商提供的用户名、密码和APN配置进去。
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6、设备日志输出。如果需要配合四信工程师测试，请将信息调试等级设置为2，使用串口工具将日志信息保存出来。
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